
 Из системы ХВС

 Расширительный

 бак DE 18
 Фильтр

 Группа

 безопасности

 Бойлер
 Насос циркуляционный

 UP 15-14 BA PM

 Термостатический
 клапан

 Группа

 безопасности

 Расширительный

 бак NG 35

 Котел PRIMTEK

 42 кВт

 Система
 отопления

 Насос UPS 25-40

 230 В
 50 Гц

 230 В
 50 Гц

Лист

ЛистИзм. Кол.уч. ДатаN док Подп.

Стадия Листов

ЭП

 Заказчик:

1

 Принципиальная схема котельной

 Адрес объекта:

 Жилой дом
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